
 

 

Trinkwasserqualität 2025 
 
Das Sirnacher Trinkwasser weist eine hervorragende Beschaffenheit ohne Pestizide auf.  
Das hochwertige Grundwasser entlang der Murg bildet eine wichtige Grundlage dieser Qualität. 
Ergänzend stellen verschiedene Qualitätssicherungsmassnahmen sicher, dass im Versorgungsgebiet 
der EW Sirnach AG jederzeit genügend einwandfreies Trinkwasser verfügbar ist. Alle gemessenen 
Werte von Pestiziden und deren Abbauprodukten liegen deutlich unter den Grenzwerten. 

Versorgte Einwohner: 8`307 (Sirnach, Busswil, Wiezikon und Horben/Egg,  
inkl. Littenheid) 

Herkunft des Wassers: 9% Quellwasser, 91% Grundwasser (15% davon zugekauft,  
zwecks Qualitätssicherung der Verbindungsleitungen zu 
anderen Versorgungen) 

Hygienische Beurteilung: Über das ganze Jahr verteilt wurde die Trinkwasserqualität mit 
106 Proben kontrolliert. Zusätzlich hat das Kantonale Labor sechs amtliche Proben untersucht. Vier 
Proben entsprachen nicht der Lebensmittelverordnung. Daraufhin wurden die Leitungen gespült und 
die Nachkontrolle zeigte wieder einwandfreies Trinkwasser. 

 
Chemische Messwerte Gemessene Werte Höchst- und Richtwerte 

Wasserhärte in französischen Härtegraden 30.02 – 38.4°fH Kein Grenzwert 

Umgerechnet in deutsche Härtegrade 17.75 – 20.38°dH Kein Grenzwert 

Kalzium 82.1 – 110.2 mg/l Kein Grenzwert 

Natrium 1.4 – 6.49 mg/l HW  200 mg/l 

Magnesium 23.7 – 27.6 mg/l Kein Grenzwert 

Nitrat 6.88 – 18 mg/l HW  40 mg/l 

Temperatur 4 – 25.3 °C RW    < 24°C 

Kalium 0.36 – 2.01 mg/l RW < 5 mg/l 

Chlorid 0.83 – 11.9 mg/l RW   <20 mg/l 

Sulfat 4.09 – 9.37 mg/l RW   <50 mg/l 

pH-Wert 7.29 – 7.47 RW  6.8 – 8.2 

Leitfähigkeit 585 - 645 µS/cm RW < 800uS/cm 

 

Mikrobiologische Messwerte Gemessene Werte  Allgemeine Richtwerte 

Aerobe mesophile Keime: 0 - 1200 KBE/ml HW 300 KBE/ml 

Enterokokken: NN, 0 KBE/100ml HW NN KBE/100ml 

Eschericha coli: NN, 0 KBE/100ml HW NN KBE/100ml 

NN = nicht nachweisbar RW = Richtwert HW = Höchstwert < = kleiner als 
 
Das kantonale Laboratorium hat im Jahr 2025 das Trinkwasser im Kanton Thurgau auf Rückstande 
von Abbauprodukten des Pflanzenschutzmittels Metolachlor untersucht. Im Versorgungsgebiet der 
ews ergaben die Messungen keine Überschreitung der gesetzlichen Höchstwerte. 
 
Wir danken unseren Kundinnen und Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ewsirnach.ch/wasser 
Ihre EW Sirnach AG 

https://www.ewsirnach.ch/wasser/

